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Манометр или датчик

Кран или клапан

Трубопровод

Бобышка приварная

Клапан или кран

Трубопровод

Бобышка приварная

Разделитель сред

Датчик или манометр

При измерении давления высокотемпературных 
сред рекомендуется устанавливать перед мано-
метром петлевую трубку или охладитель

Рекомендации по монтажу КИП на горизонтальном 
и вертикальном участках трубопровода 

При монтаже вращать прибор разрешается только 
за штуцер с помощью гаечного ключа. Приклады-
вать усилие к корпусу прибора запрещается.
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Штуцер термоманометра

Клапан термоманометра

Трубопровод

Бобышка приварная

Бобышка приварная

Термометр биметаллический

Трубопровод
Гильза

D

2/3D

1/3D

Возможные вариации схем монтажа 
приборов вы можете найти на сайте 
rosma.spb.ru

Семейства BIM-моделей приборов и 
шаблон для Autodesk Revit вы можете 
скачать на сайте rosma.spb.ru


